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COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO

DE INFRAESTRUCTURA-UNACH

SIMBOLOGIA

RACK

TOMA DOBLE DE DATOS (PISO)

TOMA SIMPLE DE DATOS (TECHO)

CABLE UTP CAT-6A

CONECTOR HDMI

RACK DE PISO CERRADO 24 UNIDADES

CANALIZACIÓN POR EL TECHO (TUBERÍA EMT)

BANDEJA PORTACABLES CON TAPA

CANALIZACIÓN POR EL PISO

TOMA DOBLE DATOS (PARED)

SUBIDA Y BAJADA DE CABLES

CAJA DE PASO DE 15X15X10cm

TOMA DOBLE DE DATOS (TECHO)

ACCES POINT

DISEÑOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE LOS "LABORATORIOS DE

INGENIERIA"
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ARQ DAVID CARRASCO F

CONSULTOR

ARQ. DAVID PATRICIO   CARRASCO FALCONI

ING.CESAR  SÁNCHEZ

REG.SENECYT 1010-11- 1090040

COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO

DE INFRAESTRUCTURA-UNACH

SIMBOLOGIA

RACK

TOMA DOBLE DE DATOS (PISO)

TOMA SIMPLE DE DATOS (TECHO)

CABLE UTP CAT-6A

CONECTOR HDMI

RACK DE PISO CERRADO 24 UNIDADES

CANALIZACIÓN POR EL TECHO (TUBERÍA EMT)

BANDEJA PORTACABLES CON TAPA

CANALIZACIÓN POR EL PISO

TOMA DOBLE DATOS (PARED)

SUBIDA Y BAJADA DE CABLES

CAJA DE PASO DE 15X15X10cm

TOMA DOBLE DE DATOS (TECHO)

ACCES POINT

DISEÑOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE LOS "LABORATORIOS DE

INGENIERIA"

- DIAGRAMA UNIFILAR

- CORTES

DIAGRAMA

UNIFILAR

DH

PB-DH-21


